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20-лет Победы, дом 49А.

51ºС на трубопроводах без изоляции.
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20-лет Победы, дом 49А.

Судя по всему теплоизоляция не эффективна
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Под землёй трубы совершенно без изоляции. 
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Во дворе дома 13 по Агнии Барто

Труба возле теплопункта – 53,9ºС
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Во дворе дома 40 по ул. Н.-Данченко

74ºС – а по бумагам ремонт был выполнен весной 2012 года.
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             Во дворе дома 40 по ул. Н.-Данченко. 

79,2ºС – а по бумагам ремонт был выполнен весной 2012 года.
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Во дворе дома 40 по ул. Н.-Данченко. 

По бумагам ремонт был выполнен весной 2012 года.

Возле д.28 по ул. Н. Данченко [image: image15.jpg]
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Arl min 0.0 max 78.8




 Возле д.28 по ул. Н. Данченко [image: image17.jpg]
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   На подходах к ж/м Приднепровск встречаются участки

 с температурой 81ºС
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 Возле д.28 по ул. Н. Данченко [image: image21.jpg]
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 Возле д.28 по ул. Н. Данченко [image: image23.jpg]


[image: image24.jpg]44.3 °C




 Возле д.28 по ул. Н. Данченко  Возле д.28 по ул. Н. Данченко [image: image25.jpg]
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 Возле д.28 по ул. Н. Данченко [image: image27.jpg]
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Arl min 0.1 max 50.1
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 Возле д.26 по ул. Н. Данченко
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На фотографиях хорошо видно, что при толщине пенопласта менее 100 мм, эффекта от утепления квартир нет [image: image31.jpg]
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Возле д.24 по ул. Н. Данченко 
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 Теплопункт на ул. Космонавтов
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 Теплопункт на ул. Космонавтов [image: image37.jpg]
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 Теплопункт на ул. Космонавтов [image: image39.jpg]
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 Теплопункт на ул. Космонавтов 
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 д.6 по ул.  Космонавтов – в 2012 году был «ремонт» теплоизоляции [image: image43.jpg]
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46.6 °C



 д.6 по ул.  Космонавтов – в 2012 году был «ремонт» теплоизоляции 
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Arl min 0.4 max 76.9
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 д.5 по ул. Космонавтов  д.5 по ул. Космонавтов  ул. Карагандинская . [image: image47.jpg]
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 И задвижки осветят наш путь.

Возле рынка

[image: image49.jpg]


[image: image50.jpg]Arl min

76.1 °C



По улице 20 лет Победы
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 По улице 20 лет Победы [image: image53.jpg]
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Arl min -0.3 max 74.3




 По улице 20 лет Победы  По улице 20 лет Победы  По улице 20 лет Победы [image: image55.jpg]
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 По улице 20 лет Победы [image: image57.jpg]


[image: image58.jpg]17.9 °C

0.5
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Агнии Барто д.2 В 2012 году был ремонт. Почему бы не доделать?
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 Агнии Барто д.2 В 2012 году был ремонт. Почему бы не доделать?

